Municipio do Peso da Régua

Controlo Analitico de Agua para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento: Zona Oriental

Edital - 3.2 Trimestre de 2012

Grupo
Controlo de Rotina |
CR1
CR1
CR1

Controlo de Rotina Il

CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2
CR2

Parametro

Escherichia coli
Cloro Residual Livre
Bactérias coliformes

Amonio
Aluminio
Coldnias a 229C
Coldnias a 372C
Condutividade Eléctrica
Cor

Manganés
Oxidabilidade
pH

Turvagao
Cheiro

Sabor

Turvagao

Causas do incumprimento
Medidas correctivas
Andlises de verificacdo
Colheita:

Fim da analise:

Unidades

ufc/100ml
mg/| Cl
ufc/100ml

mg/l NH4
ug/I Al
ufc/ml
ufc/ml
uS/cm a 20eC
mg/| escala Pt-Co
ug/l Mn
mg/l 02
Escala Sorensen
NTU
Factor de diluicdo
Factor de diluicao
NTU

Parametros

Bactérias coliformes
Escherichia coli
Cloro residual livre

Previstas

w

PR R R R R R R R R R R R

T1 - Dosagem inadequada de reagente
T1 — Correcao da dosagem de reagente no tratamento

Unidades

ufc/100ml
ufc/100ml

mg/| Cl

Realizadas (%)

100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Valor

<0,10

<0,05
1,20E+02
0
0
99
<3,0
<2,0
2,2
7,9
<1,0
<1
<1,0
<1,0

Max

>100
<0,10
>100

< 0,05
1,20E+02

0
0
99
<3,0
<2,0
2,2
7,9
<1,0
<1
<1,0
<1,0

Cumprimento (%)

66,67

66,67

100
100



