CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

. EDITALn.2 1
NA ZONA DE ABASTECIMENTO Pass0S DO CONCELHO DE PESO DA REGUA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da
agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Grupo Parametro Unidades Previstas Realizadas (%) Min Max vP Cumprimento (%)

Controlo de Rotina |

CR1 Escherichia coli ufc/100ml 2 100 0 0 0 100
CR1 Cloro Residual Livre mg/I Cl 2 100 0,18 0,6
CR1 Bactérias coliformes ufc/100ml 2 100 0 0 0 100
Controlo de Rotina ll

CR2 Amonio mg/I NH4 1 100 <0,05 <0,05 0,5 100
CR2 Cheiro Factor de diluigdo 1 100 1 1 3 100
CR2 Coldnias a 22°C ufc/ml 1 100 5 5 - ---
CR2 Coldnias a 37°C ufc/ml 1 100 0 1 - -
CR2 Condutividade Eléctrica uS/cma 20°C 1 100 418 418 2500 100
CR2 Cor mg/| escala Pt-Co 1 100 <3,0 <3,0 20 100
CR2 Manganés ug/l Mn 1 100 <2,0 <2,0 50 100
CR2 Nitratos mg/I NO3 1 100 13,7 13,7 50 100
CR2 Oxidabilidade mg/l 02 1 100 <1,0 <1,0 5 100
CR2 pH Escala Sorensen 1 100 6,3 6,3 6,5-9,4 0
CR2 Sabor Factor de diluigdo 1 100 <1 <1 3 100
CR2 Turvagdo NTU 1 100 <1,0 <1,0 4 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Passos

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP: a) Causas: Carateristicas naturais da origem de dgua b) Medidas
corretivas: Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satde
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